En annexe: croquis du raccordement
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Tuyau vertical de fumée vers le haut.
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Tuyau vertical de fumée vers le haut.

Attention: Veuillez impérativement tenir compte de nos indications concernant le raccordement

Veuillez coordonner toute modification par rapport a ce croquis avec votre installateur.

- Des principes de base lors de la pose des tuyaux de poéle

- Eviter une pose a I'horizontale des tuyaux

- L'important ce n'est pas un minimum de travaux de pose dans ce cas, mais de faire en
sorte que les gaz de combustion rencontrent le moins de résistance possible pour s'évacue

- Plus I'entrée du tuyau se situe haut dans la conduite de cheminée, plus I'angle d’inclinaison choisi devra étre élevé

Nous recommandons de poser les tuyaux du poéle absolument avec une inclinaison suffisante (au moins 45° a 60°)
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des tuyaux de poéle.
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